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汎用インバータＦＲＥＱＲＯＬ－Ｅ５００シリーズ

周波数設定信号（ｹﾞｲﾝ・ﾊﾞｲｱｽ）調整要領

平素より弊社汎用インバータをご愛顧賜り，厚く御礼申し上げます。

ＦＲＥＱＲＯＬ－Ｅ５００シリーズインバータにて，周波数設定信号のゲイン・バイアス

の調整要領をお知らせします。

内蔵ボリュームを使用せず外部からの周波数設定信号にて周波数設定を行なう場合に、操

作パネルの周波数設定値によりゲイン・バイアスの調整が取扱説明書の記載方法どおりで

きないことが判明しました。

内蔵ボリュームを使用しないユーザに必要な内容となっていますので、関係各位への周知

徹底方よろしくお願いいたします。  なお、内蔵周波数設定ボリュームを使用するユーザ

では問題となりません。

 　調整要領

 

 調整方法には下記の２つの方法があります。

 

① 操作パネルの周波数設定値を『 0.00 Hz』以外に設定することで、操作パネル上の

 周波数設定ボリュームを無効にし、外部信号入力を有効とする。

 

② 運転モード選択 Pr.79 を『４』にして、運転周波数を外部信号入力、始動信号は

操作パネルの始動キーにし、外部信号入力を有効とする。
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●Ｐｒ.９０２「周波数設定電圧バイアス」を例にとって説明します。

＜調整方法①＞ ＜調整方法②＞

MODE キーを押します。

周波数設定画面(工場出荷時は 0.00)になります。

▲ キーを押して「０」以上の任意の値に設定します。

(例えば 1.0 に設定します。)

SET キーを 1.5 秒押します。

MODE キーを押します。

パラメータ設定画面になります。

設定周波数に「０」以外の値が書き込まれます。

パラメータ設定画面にします。

(電源投入時は周波数モニタ画面ですので、MODE キーを

２回押すことでパラメータ設定画面になります。)

Pr.79 を「４」に設定してください。

(工場出荷値は０となっています。)

Pr.902 を読み出してください。

SET キーを押してください。

▲▼キーでバイアス周波数を設定してください。

SET キーを 1.5 秒押してください。

端子 2-5 間のアナログ電圧モニタ値を表示します。

（１）電圧を印加して任意の点を

調整する場合

（２）電圧を印加しないで任意の

点を調整する場合

（３）ﾊﾞｲｱｽ電圧を調整しない場合

端子2-5間にバイアス電圧を

印加します。
▲ ▼キーでバイアス電圧(%)をデジタルで

設定してください。

「0V(0mA)が 0%, 5V(10V,20mA)が 100%」

▲または▼キーを押すと、現

在の設定値が表示されます。

SET キーを 1.5 秒押してください。

バイアス電圧表示がフリッカします。（バイアス設定完了）

SET キーを押してください。

次のパラメータへ移行します。

◆Pr.903～Pr.905 も上記と同様に調整できます。

電源投入時に運転周波数を外部信号入力で行なうとき、Pr.79 を「２」もしくは

「４」に設定してください。Pr.79=0 のままではＰＵ運転が有効となります。

モニタ画面にします。

(工場出荷での電源投入画面　Pr.79=0(工場出荷時設定))

(注)Pr.79=2(外部運転ﾓｰﾄﾞ)ではバイアス・ゲインの

調整はできません。
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