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補助接点ユニット関連製品の UL認証表示削除に関するお知らせ  
 
三菱電機電磁開閉器に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、広報 NEWS RELEASE(FA No.2106)での発表の通り、Underwriters Laboratories（以下、 UL）に 

認証登録された樹脂材料とは異なる材料を使用していた件により、仕様変更いたします。 

ついては、UL認証表示(UL Recognition 及び UL Listing)の削除を実施させて頂きますので、 

変更内容及び今後の対応について、下記の通りご報告致します。 

 

記 

 

１．対象機種 

 （1）補助接点ユニット：UT-AX2、UT-AX4 

 （2）電磁継電器：SR-T9、SRD-T9 

 （3）可逆式電磁接触器：S-2×T32、SD-2×T32 

 ※形名末尾に「BC」等(「SQ」を除く)が付加される特殊仕様品を含みます。 

 

２．変更内容 

製品に表示しております、UL認証関連の表示を削除致します。 

※詳細は付表１を参照願います。 

 

３．変更理由 

UT-AX2 及び UT-AX4の UL認証登録と異なる材料を使用していたことによる認証表示削除。 

 

４．識別方法 

①製品の目視（製品の UL認証表示の確認） 

  ※変更箇所については付表 1を参照願います。 

②梱包ラベルに付与する識別マーク「R」を確認 

   ※識別マークの表示位置については右図参照。 

 

５．変更時期 

  即日 

 

  

図．梱包ラベル外観（代表例） 

識別マーク 
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（付表 1） 

注１．UT-AX4 の UR マーク削除により、当社から出荷する S-2XT32 形および SD-2XT32 形は UL 認証非対応品と 

なります。なお、補助接点ユニットを除いた電磁接触器部の S-T32 形および SD-T32形は UL 認証品のため 

仕様変更はございません。 

注２．上図記載の表示内容は代表例となります。 
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