
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

三 菱 受 配 電 機 器 

セールスとサービス 

 

機 種 高圧真空遮断器 

三菱高圧真空遮断器 位置スイッチ端子台変更のお知らせ 
 

ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器の位置スイッチ端子台を変更いたしますので 
ご連絡申し上げます。 

記 

１．対象機種 
VF-20D/25D（600A/1200A）形 VCB 
VF-20DAS/25DAS（600A/1200A）形 VCB 
VF-20DBS/25DBS（600A/1200A）形 VCB 

 

２．変更理由・内容 

上記対象機種の位置スイッチ端子台を部品共用化のために変更いたします。変更に伴い端子台の 
外観色が緑色から黒色に変わります。また，接続部もカバー無しからカバー有りに変わります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 位置スイッチ端子台の変更前後 
 

３．変更後の性能 

ＶＣＢの性能には影響ありません。 

また，変更前後において互換性もあります。  
 

４．適用時期 

2018 年７月より適用いたします。 

※在庫の関係より適用時期が多少前後する場合があります。 
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