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・１．改訂履歴 

１．１ サンプルラダープログラム説明書 

改訂日付 ※管理番号 改訂内容 

2011/05/13 SDM-0020 初版 

2013/01/24 SDM-0020-A 第2 版 QE81WH4W に対応 

   

   

※ 管理番号は本資料の下段に記載しています。 

 

１．２ ラダーデータ 

改訂日付 ※管理番号 改訂内容 

2010/09/09 SDF‐0011 初版 

2010/10/01 SDF‐0011‐A 第2 版 ロジック修正 

2011/05/13 SDF‐0011‐B 第3 版 ノート、ステートメントに対応 

2013/01/24 SDF‐0011‐C 第4 版 QE81WH4W に対応 

※ 管理番号はフォルダ名と同じです。 

 

１．３ デバイス一覧 

改訂日付 ※管理番号 改訂内容 

2010/09/09 SDM‐0012 初版 

2013/01/24 SDM-0012-A 第2 版 QE81WH4W に対応 

   

   

   

※ 管理番号は補足資料の右下に記載しています。 
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２．概要 

本書は、MELSEC-Q シリーズの電力計測ユニット QE81WH(4W)を活用したエネルギー計測管理システム用の

サンプルラダープログラムに関する説明書です。 

本サンプルで使用しているデバイスについては、補足資料（SDM-0012-□）を参照してください。 

 

サンプル画面およびサンプルラダープログラムの適用対象機器、ソフトウェア、システム構成に関しては、画面

説明書（SDM-0011-□） 2 項概要を参照してください。 
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３．サンプルラダープログラム説明 

エネルギー計測管理システム用のサンプルラダープログラムに関する説明を記載します。 

詳細は、次ページ以降のサンプルラダープログラムを参照してください。 

 

プログラム構成は、下記のとおりです。 

No. 開始 step 終了 step プログラム実行内容 

1 0 62 ﾃﾞｰﾀ初期化（ﾃｽﾄ用） 

2 63 131 電力計測ﾕﾆｯﾄの先頭 I/O を設定 

3 132 138 ｼｰｹﾝｻ RUN にて、ﾒｲﾝﾒﾆｭｰを表示 

4 139 155 不定ﾃﾞｰﾀ消去 

5 156 398 GOT ｳｨﾝﾄﾞｳ画面表示制御 

6 399 527 機種数管理指定＋ｵﾌｾｯﾄ値指定 

7 528 750 ｼｰｹﾝｻ RUN にて、時計ﾃﾞｰﾀ読出 

8 751 776 ｼｰｹﾝｻ RUN にて、時計ﾃﾞｰﾀ初期化 

9 777 783 ｼｰｹﾝｻ RUN にて、電力量をｾｯﾄ 

10 784 851 ｼｰｹﾝｻ RUN にて、現在時刻を元にﾃﾞｰﾀ整理 

11 852 969 月次時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

12 970 1056 日次時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

13 1057 1220 1 時間時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

14 1221 1341 30 分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

15 1342 1469 10 分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

16 1470 1547 1 分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理 

17 1548 4310 時計ﾃﾞｰﾀ修正時ﾃﾞｰﾀ初期ｾｯﾄ 

18 4311 4403 時計ﾃﾞｰﾀ初期化 時間ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ 

19 4404 4433 ﾃﾞﾓ用生産ﾃﾞｰﾀｰｾｯﾄ(乱数) 

20 4434 4690 電力計測ﾕﾆｯﾄﾃﾞｰﾀ読出 

21 4691 5160 電力計測ﾕﾆｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込 

22 5161 5361 警報監視要素読出 & 乗数算出 

23 5362 5395 電力量監視値警報発生(月次) 

24 5396 5419 単位時間電力量上限値(月次)ﾃﾞｰﾀ検索 

25 5420 5447 電力量監視値警報発生(日次) 

26 5448 5471 単位時間電力量上限値(日次)ﾃﾞｰﾀ検索 

27 5472 5500 電力量監視値警報発生(1 時間) 

28 5501 5524 単位時間電力量上限値(1 分)ﾃﾞｰﾀ検索 

29 5525 5616 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流監視値警報発生 

30 5617 5754 電力量平均原単位計算(1 時間) 

31 5755 5891 電力量平均原単位計算(日次) 

32 5892 6045 電力量平均原単位計算(月次) 

33 6046 6069 電力,電流,生産数１時間ﾃﾞｰﾀ合計 

34 6070 6141 1 時間の 1 分毎の平均電流計算 

35 6142 6314 30 秒毎の電流計算格納 

36 6315 6454 24 時間 電力,電流,生産数合計値計算 

37 6455 6544 時間毎処理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾙ 

38 6545 6674 1 分毎処理実行 

39 6675 6799 時間毎処理実行 

40 6800 7078 1 日毎処理実行 

41 7079 7316 月毎処理実行 

42 7317 7403 10 分毎処理実行 

43 7404 7470 30 分毎処理実行 
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 * ﾃﾞｰﾀ初期化

 <基本ﾃﾞｰﾀ領域ｴﾘｱ外をﾘｾｯﾄ         >

 0
 B0

 ﾃﾞｰﾀ　　
初期化

FMOV K0 ZR1000
 現在1分(
 電力)

K10000

 21
 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)

>= K0 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K1 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

>= K0 ZR452
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
圧

<> K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K1 ZR452
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
圧

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K101 ZR452
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
圧

>= K0 ZR454
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
流

<> K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K1 ZR454
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
流

 電力計測ﾕﾆｯﾄの先頭I/Oを設定

 <例：X20～であればH20に変更が必要>

 63
 SM400

 常時 ON
MOV H0 ZR990

電力計測
 ﾕﾆｯﾄ先頭
I/O No

 <X,Y用>                          >

MOV ZR990
電力計測
 ﾕﾆｯﾄ先頭
I/O No

Z7

 <ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘ用                      >

<= K1 ZR990
電力計測
 ﾕﾆｯﾄ先頭
I/O No

/ ZR990
電力計測
 ﾕﾆｯﾄ先頭
I/O No

H10 Z8

= K0 ZR990
電力計測
 ﾕﾆｯﾄ先頭
I/O No

MOV K0 Z8
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 * ｼｰｹﾝｻRUNにて、ﾒｲﾝﾒﾆｭｰを表示

 132
 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)

MOV K1 D8000
 GOT画面表
 示ﾃﾞﾊﾞｲｽ

MOV K1 ZR16
言語切換
用

 * 不定ﾃﾞｰﾀ消去

 <32bit上位ﾃﾞｰﾀｾﾞﾛｾｯﾄ             >

 139
 SM400

 常時 ON
MOV K0 ZR371

電気料金
原単位計
 算ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｵﾌｾｯﾄ
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 * GOTｳｨﾝﾄﾞｳ画面表示制御

 <一次電圧設定ｳｨﾝﾄﾞｳ表示          >

 156
 SM400

 常時 ON

 ZR840.0

電圧設定
 GOT用

<= K0 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

> K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K32 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 <入力電圧設定ｳｨﾝﾄﾞｳ表示          >

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K71 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 <警報1監視要素設定表示           >

 ZR842.0

 警報1要素
 設定GOT用

<= K0 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

> K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K41 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 <警報1監視要素設定表示(3P4W用)   >

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K43 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 <警報2監視要素設定表示           >

 ZR844.0

 警報2要素
 設定GOT用

<= K0 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

> K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K51 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 <警報2監視要素設定表示(3P4W用)   >

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV K53 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
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 307
 SM400

 常時 ON
= K1 ZR848

前回選択
相線式格
納用

= K2 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

 T30

 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ  
設定用

 ZR849.0
相線式  
 変更ﾌﾗｸﾞ

= K3 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

 K10
 T30
 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ  
設定用

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K2 ZR848
前回選択
相線式格
納用

= K1 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K3 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K3 ZR848
前回選択
相線式格
納用

= K1 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K2 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K4 ZR848
前回選択
相線式格
納用

= K1 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式
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= K2 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K3 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

 ZR849.0

相線式  
 変更ﾌﾗｸﾞ

 389
 SM400

 常時 ON
<> ZR848

前回選択
相線式格
納用

ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

MOV ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

ZR848
前回選択
相線式格
納用

-10-
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 * 機種数管理指定＋ｵﾌｾｯﾄ値指定

 399
 SM400

 常時 ON
MOV ZR0

機種
Z0

 <機種指定(本PRGは9種まで拡張可)  >

DMOV K2 ZR12
機種上限
 値L

 <不定ﾃﾞｰﾀの場合(0以下)、"1"をｾｯﾄ >

D< ZR0
機種

K1 DMOV K1 ZR0
機種

 <設定された機種数をｾｯﾄ           >

D< ZR12
機種上限
 値L

ZR0
機種

DMOV ZR12
機種上限
 値L

ZR0
機種

 <4000ﾃﾞｰﾀ使用機種変更時のｵﾌｾｯﾄ   >

DMOV K4000 ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

D- ZR0
機種

K1 ZR2
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

D* ZR2
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

ZR4
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

 <機種別ｵﾌｾｯﾄﾃﾞｰﾀ格納             >

DMOV ZR4
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

 * ｼｰｹﾝｻRUNにて、時計ﾃﾞｰﾀ読出

 528
 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)

DATERDP ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)
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 533
 SM400

 常時 ON
 SM213
 時計ﾃﾞｰﾀ
 読出要求

 <時計ﾃﾞｰﾀ変更画面表示現在時刻格納>

= D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

K61 DATERDP ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

 <時計ﾃﾞｰﾀ設定にて時計ﾃﾞｰﾀ書込    >

 B6

 時計ﾃﾞｰﾀ
設定

DATEWRP ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

 581
 SM400

 常時 ON
< K0 ZR40

 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

/ ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

K4 ZR784
時計設定
 計算用1

= K0 ZR785
時計設定
 計算用1

/ ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

K100 ZR786
時計設定
 計算用2

= K0 ZR787
時計設定
 計算用2

K0

K1

K2

K0 / ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

K400 ZR788
時計設定
 計算用3

K1 = K0 ZR789
時計設定
 計算用3

MOV K29 ZR782
時計設定
 2月格納用

K2 <> K0 ZR789
時計設定
 計算用3

MOV K28 ZR782
時計設定
 2月格納用
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 628
 SM400

 常時 ON
< K0 ZR40

 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

= K0 ZR785
時計設定
 計算用1

<> K0 ZR787
時計設定
 計算用2

K0

<> K0 ZR785
時計設定
 計算用1

MOV K28 ZR782
時計設定
 2月格納用

K0 MOV K29 ZR782
時計設定
 2月格納用
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 653
 SM400

 常時 ON
= K1 ZR41

 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K2 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV ZR782
時計設定
 2月格納用

ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K3 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K4 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K30 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K5 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K6 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K30 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K7 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K8 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K9 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K30 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K10 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲
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= K11 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K30 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

= K12 ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

MOV K31 ZR780
時計設定
 月入力　
範囲

 * ｼｰｹﾝｻRUNにて、時計ﾃﾞｰﾀ初期化

 751
 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)

 T1

 時計ﾃﾞｰﾀ
 初期化　
遅延

 B1
 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B6

 時計ﾃﾞｰﾀ
設定

 K5
 T1
 時計ﾃﾞｰﾀ
 初期化　
遅延

 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 <常時時計ﾃﾞｰﾀ格納                >

 762
 SM400

 常時 ON

 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

DATERD ZR50
時計現在
 値(年)

 * ｼｰｹﾝｻRUNにて、電力量をｾｯﾄ

 777
 X0Z7

 電力ﾕﾆｯﾄ
 ﾚﾃﾞｨｰ

DMOVP ZR312
 電力量(消
 費)

ZR70
 電力量　
 前回値　
 (消費)

 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)
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 * ｼｰｹﾝｻRUNにて、現在時刻を元にﾃﾞｰﾀ整理

 784
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

MOV K0 K4B40
時刻変更
 現在から
 時刻戻る

TM> ZR53
時計現在
 値(時)

ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

H7 DATE- ZR53
時計現在
 値(時)

ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

ZR790
 電源OFF時
経過時間
 (時)

SET B40
時刻変更
 現在から
 時刻戻る

DT> ZR50
時計現在
 値(年)

ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

H7 SET B40
時刻変更
 現在から
 時刻戻る

RST B41
時刻変更
 現在から
過去

TM< ZR53
時計現在
 値(時)

ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

H7 DATE- ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

ZR53
時計現在
 値(時)

ZR790
 電源OFF時
経過時間
 (時)

SET B41
時刻変更
 現在から
過去

DT< ZR50
時計現在
 値(年)

ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

H7 SET B41
時刻変更
 現在から
過去

RST B40
時刻変更
 現在から
 時刻戻る

SECOND ZR790
 電源OFF時
経過時間
 (時)

ZR793
時間変更
時差分時
 間ﾄｰﾀﾙ秒
 に換算
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SECOND ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

ZR47
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
 分秒>秒に
 変換)

SECOND ZR53
時計現在
 値(時)

ZR57
時計現在
 値(時分秒
 >秒に変換
)
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 * 月次時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 852
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

- ZR41
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(月
)

ZR51
時計現在
 値(月)

ZR80
計算用

<> ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

ZR50
時計現在
 値(年)

<> K11 ZR80
計算用

<> K-11 ZR80
計算用

 B16
時計変更
 時2ｶ月変
 化ｲﾝﾀｰﾛｯ
ｸ

<= K2 ZR80
計算用

 B16

時計変更
 時2ｶ月変
 化ｲﾝﾀｰﾛｯ
ｸ

 B15
時計変更
 時1月以上
変化

<= ZR80
計算用

K-2

<> ZR40
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(年
)

ZR50
時計現在
 値(年)

= K0 ZR80
計算用

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

= K1 ZR80
計算用

 B25
時計変更
 時1月変化

= K-11 ZR80
計算用

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

= K-1 ZR80
計算用

 B35
時計変更
 1月過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

= K11 ZR80
計算用
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 922
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

 B25

時計変更
 時1月変化

 B35

時計変更
 1月過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

MOV ZR42
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(日
)

Z0

* Z0 K2 Z0

- K62 Z0 Z2

> K0 Z2 MOV K0 Z2

DMOV K0 Z10

* Z0 K1 Z10

 944 FOR ZR12
機種上限
 値L

 947
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

 B25

時計変更
 時1月変化

 B35

時計変更
 1月過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

FMOV K-1 ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

Z2

FMOV K0 ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

Z2

FMOV K0 ZR4400Z10
 生産数1日
今月

Z2

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 969 NEXT

 * 日次時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 970
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

 B25

時計変更
 時1月変化

 B35

時計変更
 1月過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

 B1A
日次時計
 合わせ条
件
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 976
 B1A

日次時計
 合わせ条
件

- ZR52
時計現在
 値(日)

ZR42
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(日
)

ZR80
計算用

<= K2 ZR80
計算用

 B14
時計変更
 時日付2日
以上変化

<= ZR80
計算用

K-2

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

= K-1 ZR80
計算用

 B24
時計変更
 時日付1日
変化

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

= K1 ZR80
計算用

 B34
時計変更
 1日過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

 1009
 B1A

日次時計
 合わせ条
件

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B24

時計変更
 時日付1日
変化

 B34

時計変更
 1日過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

MOV ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

Z0

* Z0 K2 Z0

- K48 Z0 Z2

> K0 Z2 MOV K0 Z2

DMOV K0 Z10

* Z0 K1 Z10

 1031 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 1034
 B1A

日次時計
 合わせ条
件

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B24

時計変更
 時日付1日
変化

 B34

時計変更
 1日過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

FMOV K-1 ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

Z2

FMOV K0 ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

Z2

FMOV K0 ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

Z2

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 1056 NEXT

 * 1時間時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 1057
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B1A

日次時計
 合わせ条
件

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B24

時計変更
 時日付1日
変化

 B34

時計変更
 1日過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

 B1B
 1時間時計
 合わせ　
条件
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 1064
 B1B

 1時間時計
 合わせ　
条件

MOV K0 ZR80
計算用

MOV ZR54
時計現在
 値(分)

ZR81
計算用

MOV ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR82
計算用

SECOND ZR80
計算用

ZR90
計算用

/ ZR90
計算用

K60 ZR92
計算用

* ZR92
計算用

K2 ZR94
計算用

MOV ZR94
計算用

Z0

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

+ ZR90
計算用

ZR793
時間変更
時差分時
 間ﾄｰﾀﾙ秒
 に換算

Z4

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

- ZR90
計算用

ZR793
時間変更
時差分時
 間ﾄｰﾀﾙ秒
 に換算

Z4

> K0 Z4 MOV K0 Z4

- ZR53
時計現在
 値(時)

ZR43
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
)

ZR80
計算用
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<= K2 ZR80
計算用

 B13
時計変更
 時2時間経
過

<= ZR80
計算用

K-2

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= ZR80
計算用

K-1  B23
時計変時
 1時間経過
 (過去へﾃ
 ゙ｰﾀｰｼ)

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= K1 ZR80
計算用

 B33
時計変時
 1時間過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)
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 1147
 B1B

 1時間時計
 合わせ　
条件

 B13

時計変更
 時2時間経
過

 B23

時計変時
 1時間経過
 (過去へﾃ
 ゙ｰﾀｰｼ)

 B33

時計変時
 1時間過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

MOV K0 ZR80
計算用

MOV ZR44
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(分
)

ZR81
計算用

MOV ZR45
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(秒
)

ZR82
計算用

SECOND ZR80
計算用

ZR90
計算用

/ ZR90
計算用

K60 ZR92
計算用

* ZR92
計算用

K2 ZR94
計算用

MOV ZR94
計算用

Z2

- K120 Z2 Z4

> K0 Z4 MOV K0 Z4

DMOV K0 Z10

* Z2 K1 Z10

 1195 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 1198
 B1B

 1時間時計
 合わせ　
条件

 B13

時計変更
 時2時間経
過

 B23

時計変時
 1時間経過
 (過去へﾃ
 ゙ｰﾀｰｼ)

 B33

時計変時
 1時間過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

FMOV K-1 ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

Z4

FMOV K0 ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

Z4

FMOV K0 ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

Z4

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 1220 NEXT

 * 30分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 1221
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B1B

 1時間時計
 合わせ　
条件

 B13

時計変更
 時2時間経
過

 B23

時計変時
 1時間経過
 (過去へﾃ
 ゙ｰﾀｰｼ)

 B33

時計変時
 1時間過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

 B1C
 30分電流
 時計合わ
 せ条件
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 1228
 B1C

 30分電流
 時計合わ
 せ条件

D/ ZR57
時計現在
 値(時分秒
 >秒に変換
)

K1800 ZR80
計算用

D/ ZR47
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
 分秒>秒に
 変換)

K1800 ZR84
計算用

- ZR80
計算用

ZR84
計算用

ZR86
計算用

 SM400

 常時 ON
<= K2 ZR86

計算用
 B12
時計変更
 時60分経
過

<= ZR86
計算用

K-2

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= ZR86
計算用

K-1  B22
時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= K1 ZR86
計算用

 B32
時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)
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 1276
 B1C

 30分電流
 時計合わ
 せ条件

 B12

時計変更
 時60分経
過

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

/ ZR44
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(分
)

K30 ZR80
計算用

MOV K0 ZR80
計算用

MOV ZR45
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(秒
)

ZR82
計算用

SECOND ZR80
計算用

ZR90
計算用

/ ZR90
計算用

K30 ZR92
計算用

* ZR92
計算用

K2 ZR94
計算用

MOV ZR94
計算用

Z2

- K120 Z2 Z4

> K0 Z4 MOV K0 Z4

DMOV K0 Z10

* Z2 K1 Z10

 1326 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 1329
 B1C

 30分電流
 時計合わ
 せ条件

 B12

時計変更
 時60分経
過

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

FMOV K-1 ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

Z4

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 1341 NEXT

 * 10分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 1342
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B1C

 30分電流
 時計合わ
 せ条件

 B12

時計変更
 時60分経
過

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

 B1D
 10分電流
 時計合わ
 せ条件

 1349
 B1D

 10分電流
 時計合わ
 せ条件

D/ ZR57
時計現在
 値(時分秒
 >秒に変換
)

K600 ZR80
計算用

D/ ZR47
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(時
 分秒>秒に
 変換)

K600 ZR84
計算用

- ZR80
計算用

ZR84
計算用

ZR86
計算用

<= K2 ZR86
計算用

 B11
時計変更
 時20分経
過

<= ZR86
計算用

K-2

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= ZR86
計算用

K-1  B21
時計変時
 10分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= K1 ZR86
計算用

 B31
時計変時
 10分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)
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 1396
 B1D

 10分電流
 時計合わ
 せ条件

 B11

時計変更
 時20分経
過

 B21

時計変時
 10分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B31

時計変時
 10分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

/ ZR44
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(分
)

K10 ZR80
計算用

MOV K0 ZR80
計算用

/ ZR45
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(秒
)

K10 ZR82
計算用

* ZR82
計算用

K10 ZR82
計算用

SECOND ZR80
計算用

ZR90
計算用

/ ZR90
計算用

K10 ZR92
計算用

* ZR92
計算用

K2 ZR94
計算用

MOV ZR94
計算用

Z2

- K120 Z2 Z4

> K0 Z4 MOV K0 Z4

DMOV K0 Z10

* Z2 K1 Z10
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 1454 FOR ZR12
機種上限
 値L

 1457
 B1C

 30分電流
 時計合わ
 せ条件

 B12

時計変更
 時60分経
過

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

FMOV K-1 ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

Z4

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 1469 NEXT

 * 1分電流時計合わせ  ﾃﾞｰﾀ整理

 1470
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B1D

 10分電流
 時計合わ
 せ条件

 B12

時計変更
 時60分経
過

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

 B1E
 1分電流時
 計合わせ
条件
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 1477
 B1E

 1分電流時
 計合わせ
条件

- ZR54
時計現在
 値(分)

ZR44
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(分
)

ZR80
計算用

<= K2 ZR80
計算用

 B10
時計変更
 時2分経過

<= ZR80
計算用

K-2

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= ZR80
計算用

K-1  B20
時計変更
 時1分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B40

時刻変更
 現在から
 時刻戻る

<= K1 ZR80
計算用

 B30
時計変更
 時1分過去
 (現在ﾍSI
FT)

 B10

時計変更
 時2分経過

 B20

時計変更
 時1分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B30

時計変更
 時1分過去
 (現在ﾍSI
FT)

MOV ZR45
 時計ﾃﾞｰﾀ
 書込用(秒
)

Z0

* Z0 K2 Z0

- K120 Z0 Z2

> K0 Z2 MOV K0 Z2

DMOV K0 Z10

* Z0 K1 Z10

 1532 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 1535
 B1E

 1分電流時
 計合わせ
条件

 B10

時計変更
 時2分経過

 B20

時計変更
 時1分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

 B30

時計変更
 時1分過去
 (現在ﾍSI
FT)

FMOV K-1 ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

Z2

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 1547 NEXT

 * 時計ﾃﾞｰﾀ修正時ﾃﾞｰﾀ初期ｾｯﾄ

 <120秒  ﾃﾞｰﾀ初期ｾｯﾄ              >

 1548
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B10

時計変更
 時2分経過

FMOVP K-1 ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

K240

 <日付  ﾃﾞｰﾀ初期ｾｯﾄ               >

 B11

時計変更
 時20分経
過

FMOVP K0 ZR640Z10
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

K200

 B13

時計変更
 時2時間経
過

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化
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 <現在電流60秒分過去へﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 1588
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B20

時計変更
 時1分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

BMOVP ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

ZR2620Z10
 過去　1秒
 (電流)

K120

 <現在電流60秒分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ          >

FMOVP K-1 ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1分)日付次項へｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR640
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

ZR650
デマンド
 電流(1分
 )(年)次項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1分)前項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR640
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

K10

 <過去電流60秒分現在へﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 1675
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B30

時計変更
 時1分過去
 (現在ﾍSI
FT)

BMOVP ZR2620Z10
 過去　1秒
 (電流)

ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

K120

 <過去電流60秒分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ          >

FMOVP K-1 ZR2620Z10
 過去　1秒
 (電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1分)日付前項へｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR650
デマンド
 電流(1分
 )(年)次項

ZR640
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1分)次項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR650
デマンド
 電流(1分
 )(年)次項

K10
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 <現在電流10分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ            >

 1762
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B11

時計変更
 時20分経
過

FMOVP K-1 ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

K240

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)前項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

 B12

時計変更
 時60分経
過

FMOVP K0 ZR620
デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

K20

 B13

時計変更
 時2時間経
過

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

 <現在電流10秒分過去へﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 1809
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B21

時計変時
 10分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

BMOVP ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

ZR2920Z10
 過去　10
 秒(電流)

K120

 <現在電流10秒分過去ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ      >

FMOVP K-1 ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)日付次項へｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR620
デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

ZR630
デマンド
 電流(10分
 )(年)次項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)前項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

FMOVP K0 ZR620
デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

K10
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 <過去電流10秒分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ      >

 1899
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B31

時計変時
 10分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

BMOVP ZR2920Z10
 過去　10
 秒(電流)

ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

K120

 <過去電流10秒分過去ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ      >

FMOVP K-1 ZR2920Z10
 過去　10
 秒(電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)日付前項へｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR630
デマンド
 電流(10分
 )(年)次項

ZR620
デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)次項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

FMOVP K0 ZR630
デマンド
 電流(10分
 )(年)次項

K10

 <過去電流30秒ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ            >

 1988
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B12

時計変更
 時60分経
過

FMOVP K-1 ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

K240

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)前項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

 B13

時計変更
 時2時間経
過

FMOVP K0 ZR600
デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

K20

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化
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 <現在電流30秒分過去へﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 2034
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B22

時計変時
 30分経過
 (過去ﾍﾃﾞ
 ーﾀｰｼﾌﾄ)

BMOVP ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

ZR3220Z10
 過去　30
 秒(電流)

K120

 <現在電流30秒ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ            >

FMOVP K-1 ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)日付次項へｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR600
デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

ZR610
デマンド
 電流(30分
 )(年)次項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)前項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

FMOVP K0 ZR600
デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

K10

 <過去電流30秒分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ      >

 2121
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B32

時計変時
 30分過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

BMOVP ZR3220Z10
 過去　30
 秒(電流)

ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

K120

 <過去電流30秒ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ            >

FMOVP K-1 ZR3220Z10
 過去　30
 秒(電流)

K120

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)日付前項ﾍｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR610
デマンド
 電流(30分
 )(年)次項

ZR600
デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)次項日付ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ>

FMOVP K0 ZR610
デマンド
 電流(30分
 )(年)次項

K10
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 <現在1分(電力)ﾃﾞ-ﾀﾘｾｯﾄ           >

 2206
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B13

時計変更
 時2時間経
過

FMOVP K0 ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

K240

 <現在1分(電流)ﾃﾞ-ﾀﾘｾｯﾄ           >

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

FMOVP K-1 ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

K240

 <現在1分(生産数)ﾃﾞ-ﾀﾘｾｯﾄ         >

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

FMOVP K0 ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

K240

 <単位時間電力(1時間)日付ﾘｾｯﾄ     >

FMOVP K0 ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

K20

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1時間)日付ﾘｾｯﾄ       >

FMOVP K0 ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

K20

 <原単位(電力)(1時間)日付ﾘｾｯﾄ     >

FMOVP K0 ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

K20

 <原単位(電気料金)(1時間)日付ﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

K20

 <現在値表示ﾘｾｯﾄ                  >

FMOVP K0 ZR800
 電圧(相電
 圧)

K20
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 <現在電力1分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ         >

 2365
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B23

時計変時
 1時間経過
 (過去へﾃ
 ゙ｰﾀｰｼ)

BMOVP ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

ZR1120Z10
 過去1分(
 電力)

K120

 <現在電力1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ             >

FMOVP K0 ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

K120

 <現在電流1分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ         >

BMOVP ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

ZR1360Z10
 過去1分(
 電流)

K120

 <現在電流1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ             >

FMOVP K0 ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

K120

 <現在生産数1分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

BMOVP ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

ZR4120Z10
 過去1分(
 生産数)

K120

 <現在生産数1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K0 ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

K120

 <単位時間電力(1時間)日付次項ﾍｼﾌﾄ >

BMOVP ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

ZR550
単位時間
 電力(1時
 間)(年)次
項

K10

 <単位時間電力(1時間)日付前項ﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

K10

-38-



SDM-0020-A

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1時間)日付次項ﾍｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

ZR590
デマンド
 電流(1時
 間)(年)次
項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1時間)日付前項ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

K10

 <原単位電力(1時間)日付次項ﾍｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

ZR710
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)次
項

K10

 <原単位電力(1時間)日付前項ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

K10

 <原単位電気料(1時間)日付次項ﾍｼﾌﾄ >

BMOV ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

ZR770
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )次項

K10

 <原単位電気料(1時間)日付前項ﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

K10
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 <過去電力1分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ         >

 2664
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B33

時計変時
 1時間過去
 ﾍ(現在ﾍS
IFT)

BMOVP ZR1120Z10
 過去1分(
 電力)

ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

K120

 <過去電力1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ             >

FMOVP K0 ZR1120Z10
 過去1分(
 電力)

K120

 <過去電流1分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ         >

BMOVP ZR1360Z10
 過去1分(
 電流)

ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

K120

 <過去電流1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ             >

FMOVP K0 ZR1360Z10
 過去1分(
 電流)

K120

 <過去生産数1分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

BMOVP ZR4120Z10
 過去1分(
 生産数)

ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

K120

 <過去生産数1分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K0 ZR4120Z10
 過去1分(
 生産数)

K120

 <単位時間電力(1時間)日付前項ﾍｼﾌﾄ >

BMOVP ZR550
単位時間
 電力(1時
 間)(年)次
項

ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

K10

 <原単位電力(1時間)日付次項ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR550
単位時間
 電力(1時
 間)(年)次
項

K10
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 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1時間)日付前項ﾍｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR590
デマンド
 電流(1時
 間)(年)次
項

ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(1時間)日付次項ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR590
デマンド
 電流(1時
 間)(年)次
項

K10

 <原単位電力(1時間)日付前項ﾍｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR710
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)次
項

ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

K10

 <原単位電力(1時間)日付次項ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR710
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)次
項

K10

 <原単位電気料(1時間)日付前項ﾍｼﾌﾄ >

BMOV ZR770
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )次項

ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

K10

 <原単位電気料(1時間)日付次項ﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR770
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )次項

K10

-41-



SDM-0020-A

 <現在電力1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

 2962
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B14

時計変更
 時日付2日
以上変化

FMOVP K0 ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

K96

 <現在電流1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

FMOVP K-1 ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

K96

 <現在生産数1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K0 ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

K96

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流日付前項ﾘｾｯﾄ          >

FMOVP K0 ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

K20

 <単位時間電力日付前項ﾘｾｯﾄ        >

FMOVP K0 ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

K20

 <原単位電力量日付前項ﾘｾｯﾄ        >

FMOVP K0 ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

K20

 <原単位電気料金日付前項ﾘｾｯﾄ      >

FMOVP K0 ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

K20
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 <現在電力1時間過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

 3097
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B24

時計変更
 時日付1日
変化

BMOVP ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

ZR1848Z10
 過去1時間
 (電力)

K48

 <現在電力1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K0 ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

K48

 <現在電流1時間過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

BMOVP ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

ZR1948Z10
 過去1時間
 (電流)

K48

 <現在電流1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K-1 ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

K48

 <現在生産数1時間過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

BMOVP ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

ZR4348Z10
 過去1時間
 (生産数)

K48

 <現在生産数1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K0 ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

K48

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流日付次項ﾍｼﾌﾄ          >

BMOVP ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

ZR570
デマンド
 電流(日次
 )(年)次項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流日付前項ﾘｾｯﾄ          >

FMOVP K0 ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

K10
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 <単位時間電力日付次項ﾍｼﾌﾄ        >

BMOVP ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

ZR530
単位時間
 電力(日次
 )(年)次項

K10

 <単位時間電力日付前項ﾘｾｯﾄ        >

FMOVP K0 ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

K10

 <原単位電力量日付次項ﾍｼﾌﾄ        >

BMOVP ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

ZR690
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)次
項

K10

 <原単位電力量日付前項ﾘｾｯﾄ        >

FMOVP K0 ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

K10

 <原単位電気料金日付次項ﾍｼﾌﾄ      >

BMOVP ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

ZR750
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )次項

K10

 <原単位電気料金日付前項ﾘｾｯﾄ      >

FMOVP K0 ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

K10
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 <過去電力1時間現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

 3374
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B34

時計変更
 1日過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

BMOVP ZR1848Z10
 過去1時間
 (電力)

ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

K48

 <過去電力1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K0 ZR1848Z10
 過去1時間
 (電力)

K48

 <過去電流1時間現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ       >

BMOVP ZR1948Z10
 過去1時間
 (電流)

ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

K48

 <過去電流1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ           >

FMOVP K-1 ZR1948Z10
 過去1時間
 (電流)

K48

 <過去生産数1時間現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

BMOVP ZR4348Z10
 過去1時間
 (生産数)

ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

K48

 <過去生産数1時間ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K0 ZR4348Z10
 過去1時間
 (生産数)

K48

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ      >

BMOVP ZR570
デマンド
 電流(日次
 )(年)次項

ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ     >

FMOVP K0 ZR570
デマンド
 電流(日次
 )(年)次項

K10
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 <単位時間電力日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR530
単位時間
 電力(日次
 )(年)次項

ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

K10

 <単位時間電力日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR530
単位時間
 電力(日次
 )(年)次項

K10

 <原位電力量日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ      >

BMOVP ZR690
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)次
項

ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

K10

 <原単位電力量日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR690
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)次
項

K10

 <原位電気料金日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR750
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )次項

ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

K10

 <原単位電気料金日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR750
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )次項

K10
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 <2ヶ月間電力量全ﾘｾｯﾄ             >

 3669
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B15

時計変更
 時1月以上
変化

FMOVP K0 ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

K120

 <2ヶ月間電流全ﾘｾｯﾄ               >

FMOVP K-1 ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

K120

 <2ヶ月間生産数全ﾘｾｯﾄ             >

FMOVP K0 ZR4400Z10
 生産数1日
今月

K120

 <2ヶ月間単位時間電力日付全ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

K20

 <2ヶ月間原単位電力量日付全ﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

K20

 <2ヶ月間原単位電気料金日付全ﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

K20
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 <現在電力1ヶ月分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 3788
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B25

時計変更
 時1月変化

BMOVP ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

ZR2162Z10
 2月1日(電
 力)

K62

 <現在電力1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K0 ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

K62

 <現在電流1ヶ月分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

BMOVP ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

ZR2362Z10
 2月1日(電
 流)

K62

 <現在電流1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K-1 ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

K62

 <現在生産数1ヶ月分過去ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR4400Z10
 生産数1日
今月

ZR4462Z10
 生産数1日
先月

K62

 <現在生産数1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ       >

FMOVP K0 ZR4400Z10
 生産数1日
今月

K62

 <単位時間電力日付次項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

ZR510
単位時間
 電力(月次
 )(年)次項

K10

 <単位時間電力日付前項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K10 ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

K10
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 <原単位電力量日付次項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

ZR670
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)次
項

K10

 <原単位電力量日付前項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

K10

 <原単位電気料金量日付次項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ>

BMOVP ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

ZR730
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )次項

K10

 <原単位電気料金日付前項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

K10

-49-



SDM-0020-A

 <過去電力1ヶ月分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

 4050
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

 B35

時計変更
 1月過去ﾍ
 (現在ﾍSI
FT)

BMOVP ZR2162Z10
 2月1日(電
 力)

ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

K62

 <過去電力1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K0 ZR2162Z10
 2月1日(電
 力)

K62

 <過去電流1ヶ月分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ     >

BMOVP ZR2362Z10
 2月1日(電
 流)

ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

K62

 <過去電流1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ         >

FMOVP K-1 ZR2362Z10
 2月1日(電
 流)

K62

 <過去生産数1ヶ月分現在ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ   >

BMOVP ZR4462Z10
 生産数1日
先月

ZR4400Z10
 生産数1日
今月

K62

 <過去生産数1ヶ月分ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ       >

FMOVP K0 ZR4462Z10
 生産数1日
先月

K62

 <単位時間電力日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR510
単位時間
 電力(月次
 )(年)次項

ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

K10

 <単位時間電力日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR510
単位時間
 電力(月次
 )(年)次項

K10
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 <原単位電力量日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ    >

BMOVP ZR670
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)次
項

ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

K10

 <原単位電力量日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ   >

FMOVP K0 ZR670
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)次
項

K10

 <原単位電気料金日付前項ﾍﾃﾞｰﾀｼﾌﾄ  >

BMOVP ZR730
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )次項

ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

K10

 <原単位電気料金日付次項ﾍﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ >

FMOVP K0 ZR730
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )次項

K10
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 時計ﾃﾞｰﾀ初期化　時間ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ

 4311
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

DATERD ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

DATERD ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

DATERD ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

DATERD ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

DATERD ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

 SM400

 常時 ON
DATERD ZR600

デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

< ZR604
デマンド
 電流(30分
 )(分)前項

K30 MOV K0 ZR604
デマンド
 電流(30分
 )(分)前項

<= K30 ZR604
デマンド
 電流(30分
 )(分)前項

MOV K30 ZR604
デマンド
 電流(30分
 )(分)前項

 SM400

 常時 ON
DATERD ZR620

デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

/ ZR624
デマンド
 電流(10分
 )(分)前項

K10 ZR624
デマンド
 電流(10分
 )(分)前項
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* ZR624
デマンド
 電流(10分
 )(分)前項

K10 ZR624
デマンド
 電流(10分
 )(分)前項

DATERD ZR640
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

DATERD ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

DATERD ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

DATERD ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

DATERD ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

DATERD ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

DATERD ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

 4403 NOPLF
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 * ﾃﾞﾓ用生産ﾃﾞｰﾀｰｾｯﾄ(乱数)

 <乱数をｾｯﾄ                       >

 4404
 SM400

 常時 ON
RND ZR72

 生産ｶｳﾝﾄ
L

WAND H0FF ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L

/ ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L

K10 ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L

* ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L

K1 ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L
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 * 電力計測ﾕﾆｯﾄﾃﾞｰﾀ読出

 <電力量乗率読出                  >

 4434
 SM400

 常時 ON
*

 U0Z8\
G100
 電力量,　
無電力量
乗率

K1 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

= K-1 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

DMOV K10 ZR22
電力量乗
 率L

= K-2 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

DMOV K100 ZR22
電力量乗
 率L

= K-3 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

DMOV K1000 ZR22
電力量乗
 率L

= K-4 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

DMOV K10000 ZR22
電力量乗
 率L

= K-5 ZR310
 電力量,　
無電力量
乗率

DMOV K100000 ZR22
電力量乗
 率L

 <電力量(消費)読出                >

DMOV
 U0Z8\
G102
 電力量(消
 費)

ZR312
 電力量(消
 費)

 <電力量(回生)読出                >

DMOV
 U0Z8\
G104
 電力量(回
 生)

ZR314
 電力量(回
 生)

-55-



SDM-0020-A

 <総合電流読出                    >

 4527
 SM400

 常時 ON
D/

 U0Z8\
G218
総合電流

K1 ZR316
総合電流

 <電流乗率読出                    >

DMOV
 U0Z8\
G200
電流乗率

ZR318
電流乗率

 <平均相電圧読出                  >

D*
 U0Z8\
G316
平均    
相電圧

K1 ZR800
 電圧(相電
 圧)

 <平均線間電圧読出                >

D*
 U0Z8\
G314
総合電圧

K1 ZR802
 電圧(線間
 電圧)

 <電圧乗率読出                    >

D*
 U0Z8\
G300
電圧乗率

K1 ZR820
電圧乗率

 <電力読出                        >

D*
 U0Z8\
G402
有効電力

K2 ZR804
 電力(実効
 値)

 <電力乗率読出                    >

D*
 U0Z8\
G400
電力乗率

K1 ZR822
電力乗率

 <力率読出                        >

D*
 U0Z8\
G702
力率

K1 ZR806
力率
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 <有効電力量読出                  >

D*
 U0Z8\
G102
 電力量(消
 費)

K1 ZR808
有効電力
 量(消費側
)

 <周波数読出                      >

D*
 U0Z8\
G802
周波数

K1 ZR810
周波数

 <周波数乗率読出                  >

D*
 U0Z8\
G800
 周波数　
乗率

K1 ZR826
 周波数　
乗率
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 * 電力計測ﾕﾆｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(相線式の書き込み)    >

 4691
 SM400

 常時 ON
MOV ZR450

 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

 U0Z8\
G0
相線式

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(一次電圧の書き込み)  >

MOV ZR452
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
圧

 U0Z8\
G1
一次電圧

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(一次電流の書き込み)  >

MOV ZR454
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定一次電
流

 U0Z8\
G2
一次電流

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流の書込)    >

MOV ZR456
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
電流時限

 U0Z8\
G3
 電流ﾃﾞﾏﾝ
 ﾄﾞ時限

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力の書込)    >

MOV ZR458
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
電力時限

 U0Z8\
G4
 電力ﾃﾞﾏﾝ
 ﾄﾞ時限

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1要素の書込)     >

= K13 ZR460
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1要
素

MOV K3
 U0Z8\
G11
 警報1　　
監視要素

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1要素の書込)     >

= K14 ZR460
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1要
素

MOV K4
 U0Z8\
G11
 警報1　　
監視要素

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1要素の書込)     >

<> K13 ZR460
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1要
素

<> K14 ZR460
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1要
素

MOV ZR460
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1要
素

 U0Z8\
G11
 警報1　　
監視要素
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 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1監視値の書込)   >

DMOV ZR462
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1監
視値

 U0Z8\
G12

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1RST方式の書込)  >

MOV ZR464
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1R
 ST方式

 U0Z8\
G14

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報1ﾏｽｸ時間の書込)  >

MOV ZR466
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報1ﾏ
 ｽｸ時間

 U0Z8\
G15

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2要素の書込)     >

= K13 ZR468
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2要
素

MOV K3
 U0Z8\
G21
 警報2   
監視要素

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2要素の書込)     >

= K14 ZR468
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2要
素

MOV K4
 U0Z8\
G21
 警報2   
監視要素

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2要素の書込)     >

<> K13 ZR468
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2要
素

<> K14 ZR468
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2要
素

MOV ZR468
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2要
素

 U0Z8\
G21
 警報2   
監視要素

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2監視値の書込)   >

DMOV ZR470
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2監
視値

 U0Z8\
G22

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2RST方式の書込)  >

MOV ZR472
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2R
 ST方式

 U0Z8\
G24
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 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(警報2ﾏｽｸ時間の書込)  >

MOV ZR474
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定警報2ﾏ
 ｽｸ時間

 U0Z8\
G25

 <ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定(ﾃﾞｰﾀ取得ｸﾛｯｸの書込)  >

DMOV ZR480
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
 定ﾃﾞｰﾀ取
 得ｸﾛｯｸ出
力周期

 U0Z8\
G60
 ﾃﾞｰﾀ取得
 ｸﾛｯｸ出力
周期

= D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

K13
 X9Z7

動作条件
設定要求
ｱﾝｻｰ

 T0

動作条件
設定要求
遅延

 Y9Z7
動作条件
設定要求

 Y9Z7

動作条件
設定要求

 K10
 T0
動作条件
設定要求
遅延

 5129
 SM400

 常時 ON

 ZR846.0

 警報　　
 ﾘｾｯﾄ用

 T2

 警報1　　
 ﾘｾｯﾄ遅延

 Y0AZ7
 警報1ﾘｾｯ
 ﾄ要求

 Y0AZ7

 警報1ﾘｾｯ
 ﾄ要求

 K10
 T2
 警報1　　
 ﾘｾｯﾄ遅延

 ZR846.0

 警報　　
 ﾘｾｯﾄ用

 T3

 警報2　　
 ﾘｾｯﾄ遅延

 Y0BZ7
 警報2　　
 ﾘｾｯﾄ要求

 Y0BZ7

 警報2　　
 ﾘｾｯﾄ要求

 K10
 T3
 警報2　　
 ﾘｾｯﾄ遅延

 5152
 SM400

 常時 ON
= ZR318

電流乗率
K-3 DMOV K1000 ZR24

電流量乗
 率L
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 * 警報監視要素読出 & 乗数算出

 <警報1監視要素読出               >

 5161
 SM400

 常時 ON
*

 U0Z8\
G11
 警報1　　
監視要素

K1 ZR812
 警報1

 <警報2監視要素読出               >

*
 U0Z8\
G21
 警報2   
監視要素

K1 ZR813
 警報2

 <GOT表示用制御(警報1)            >

+ K171 ZR812
 警報1

ZR812
 警報1

 <GOT表示用制御(警報2)            >

+ K171 ZR813
 警報2

ZR813
 警報2

 <10:線間電圧上限の場合           >

= K4 ZR450
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設
定相線式

= K174 ZR812
 警報1

MOV K191 ZR812
 警報1

 <10:線間電圧上限の場合           >

= K174 ZR813
 警報2

MOV K191 ZR813
 警報2

 <10:線間電圧下限の場合           >

= K175 ZR812
 警報1

MOV K192 ZR812
 警報1

 <10:線間電圧下限の場合           >

= K175 ZR813
 警報2

MOV K192 ZR813
 警報2
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 <10:相電圧下限の場合             >

= K181 ZR812
 警報1

MOV K190 ZR812
 警報1

 <10:相電圧下限の場合             >

= K181 ZR813
 警報2

MOV K190 ZR813
 警報2

 * 電力量監視値警報発生(月次)

 5362
 SM400

 常時 ON
MOV K0 Z0

MOV ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z0

MOV K0 K2F0

 <単位時間電力量上限値(月次)設定  >

D* ZR400
単位時間
電力量上
 限値(月次
)L

ZR22
電力量乗
 率L

ZR80
計算用

 * 単位時間電力量上限値(月次)ﾃﾞｰﾀ検索

 5396 FOR K31

 5399
 SM400

 常時 ON
D<= ZR80

計算用
ZR2100Z0
 1月1日(電
 力)

D<> K0 ZR80
計算用

SET F1
電力量監
値視警報
 発生(月次
)

MOV K11 ZR290
警報発生
 ｺﾒﾝﾄNo

+ K2 Z0

 5419 NEXT
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 * 電力量監視値警報発生(日次)

 5420
 SM400

 常時 ON
MOV K0 Z0

 <単位時間電力量上限値(日次)設定  >

D* ZR404
単位時間
電力量上
 限値(日次
)L

ZR22
電力量乗
 率L

ZR80
計算用

 * 単位時間電力量上限値(日次)ﾃﾞｰﾀ検索

 5448 FOR K24

 5451
 SM400

 常時 ON
D<= ZR80

計算用
ZR1800Z0
 現在1時間
 (電力)

D<> K0 ZR80
計算用

SET F2
電力量監
値視警報
 発生(日次
)

MOV K12 ZR290
警報発生
 ｺﾒﾝﾄNo

+ K2 Z0

 5471 NEXT

 * 電力量監値視警報発生(1時間)

 5472
 SM400

 常時 ON
MOV K0 Z0

 <単位時間電力量上限値(1時間)設定 >

D* ZR406
単位時間
電力量上
 限値(1時
 間)L

ZR22
電力量乗
 率L

ZR80
計算用

 * 単位時間電力量上限値(1分)ﾃﾞｰﾀ検索

 5501 FOR K60
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 5504
 SM400

 常時 ON
D<= ZR80

計算用
ZR1000Z0
 現在1分(
 電力)

D<> K0 ZR80
計算用

SET F3
電力量監
値視警報
 発生(1時
 間)

MOV K13 ZR290
警報発生
 ｺﾒﾝﾄNo

+ K2 Z0

 5524 NEXT

 * ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流監視値警報発生

 5525
 SM400

 常時 ON
< K0 ZR24

電流量乗
 率L

D/ ZR316
総合電流

ZR24
電流量乗
 率L

ZR320
警報値比
較用電流

 5538
 SM400

 常時 ON
D<= ZR410

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流上限値
 (週次)L

ZR320
警報値比
較用電流

D<> K0 ZR410
 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流上限値
 (週次)L

 F4
 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流上限監
視値警報
発生

MOV K14 ZR290
警報発生
 ｺﾒﾝﾄNo

 5554
 SM400

 常時 ON
D>= ZR412

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流下限値
 (週次)L

ZR320
警報値比
較用電流

D<> K0 ZR412
 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流下限値
 (週次)L

 F5
 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流下限監
視値警報
発生

MOV K15 ZR290
警報発生
 ｺﾒﾝﾄNo
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 <警報無しｱﾅﾝｼｪﾀｰﾘｾｯﾄ             >

 5570
 SM403

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 FF(ｽｷｬﾝP
 のみ可)

 F1

電力量監
値視警報
 発生(月次
)

 F2

電力量監
値視警報
 発生(日次
)

 F3

電力量監
値視警報
 発生(1時
 間)

 F4

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流上限監
視値警報
発生

 F5

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流下限監
視値警報
発生

 SM410

 0.1秒 ｸﾛ
ｯｸ

LEDR

 <電力量監値視警報発生ｳｨﾝﾄﾞｳ表示  >

 F1

電力量監
値視警報
 発生(月次
)

MOVP K1 D8001
 GOTｳｨﾝﾄﾞ
 ｳ画面表示
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 F2

電力量監
値視警報
 発生(日次
)

 F3

電力量監
値視警報
 発生(1時
 間)

 F4

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流上限監
視値警報
発生

 F5

 ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電
流下限監
視値警報
発生
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 * 平均原単位計算

 * 電力量平均原単位計算(1時間)

 5617
 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z14

D+ ZR370
電気料金
原単位計
 算ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｵﾌｾｯﾄ

ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z14

FMOV K0 ZR900
計算用

K20

DWSUM ZR1000Z14
 現在1分(
 電力)

ZR900
計算用

K60

D* ZR900
計算用

K10 ZR902
計算用

D< K0 ZR22
電力量乗
 率L

D/ ZR902
計算用

ZR22
電力量乗
 率L

ZR904
計算用

DWSUM ZR4000Z14
 現在1分(
 生産数)

ZR906
計算用

K60

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR904
計算用

ZR906
計算用

ZR908
計算用

D= K0 ZR906
計算用

DMOV K0 ZR908
計算用

DMOV ZR908
計算用

ZR350
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)
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D< ZR350
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)

K0 DMOV K0 ZR350
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)

D* ZR904
計算用

ZR330
電気料金
 単価(円/
kwh)

ZR910
計算用

D/ ZR910
計算用

K1 ZR912
計算用

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR912
計算用

ZR906
計算用

ZR914
計算用

D/ ZR914
計算用

K100 ZR360
電気料金
原単位計
 算(1時間
)

D< ZR360
電気料金
原単位計
 算(1時間
)

K0 DMOV K0 ZR360
電気料金
原単位計
 算(1時間
)

D= K0 ZR912
計算用
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 * 電力量平均原単位計算(日次)

 5755
 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z16

D+ ZR370
電気料金
原単位計
 算ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｵﾌｾｯﾄ

ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z16

FMOV K0 ZR900
計算用

K20

DWSUM ZR1800Z16
 現在1時間
 (電力)

ZR900
計算用

K24

D* ZR900
計算用

K10 ZR902
計算用

D< K0 ZR22
電力量乗
 率L

D/ ZR902
計算用

ZR22
電力量乗
 率L

ZR904
計算用

DWSUM ZR4300Z16
 現在1時間
 (生産数)

ZR906
計算用

K24

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR904
計算用

ZR906
計算用

ZR908
計算用

D= K0 ZR906
計算用

DMOV K0 ZR908
計算用

DMOV ZR908
計算用

ZR352
電力量平
均原単位
 計算(日次
)
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D< ZR352
電力量平
均原単位
 計算(日次
)

K0 DMOV K0 ZR352
電力量平
均原単位
 計算(日次
)

D* ZR904
計算用

ZR330
電気料金
 単価(円/
kwh)

ZR910
計算用

D/ ZR910
計算用

K1 ZR912
計算用

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR912
計算用

ZR906
計算用

ZR914
計算用

D/ ZR914
計算用

K100 ZR362
電気料金
原単位計
 算(日次)

D< ZR362
電気料金
原単位計
 算(日次)

K0 DMOV K0 ZR362
電気料金
原単位計
 算(日次)

D= K0 ZR912
計算用
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 * 電力量平均原単位計算(月次)

 5892
 SM400

 常時 ON
MOV K0 Z18

D+ ZR370
電気料金
原単位計
 算ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｵﾌｾｯﾄ

ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z18

FMOV K0 ZR900
計算用

K20

DWSUM ZR2100Z18
 1月1日(電
 力)

ZR900
計算用

K31

D* ZR900
計算用

K10 ZR902
計算用

D< K0 ZR22
電力量乗
 率L

D/ ZR902
計算用

ZR22
電力量乗
 率L

ZR904
計算用

DWSUM ZR4400Z18
 生産数1日
今月

ZR906
計算用

K31

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR904
計算用

ZR906
計算用

ZR908
計算用

D= K0 ZR906
計算用

DMOV K0 ZR908
計算用

DMOV ZR908
計算用

ZR354
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)
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D< ZR354
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)

K0 DMOV K0 ZR354
電力量平
均原単位
 計算(1時
 間)

D* ZR904
計算用

ZR330
電気料金
 単価(円/
kwh)

ZR910
計算用

D/ ZR910
計算用

K1 ZR912
計算用

D< K0 ZR906
計算用

D/ ZR912
計算用

ZR906
計算用

ZR914
計算用

D/ ZR914
計算用

K100 ZR364
電気料金
原単位計
 算(月次)

D< ZR364
電気料金
原単位計
 算(月次)

K0 DMOV K0 ZR364
電気料金
原単位計
 算(月次)

D= K0 ZR912
計算用

 6028 NOPLF
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 6029 <> ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

DMOV K0 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

FMOV K0 ZR80
計算用

K10

 * 電力,電流,生産数１時間ﾃﾞｰﾀ合計

 6046 <> ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

DWSUM ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

ZR80
計算用

K60

DWSUM ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

ZR82
計算用

K60

DWSUM ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

ZR88
計算用

K60

 * 1時間の1分毎の平均電流計算

 6070 <> ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

D/ ZR82
計算用

K60 ZR84
計算用
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 6083 <> ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

MOV ZR53
時計現在
 値(時)

Z0

* Z0 K2 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 <1時間電力量格納                 >

<> ZR55
時計現在
 値(秒)

K0 DMOV ZR80
計算用

ZR1800Z10
 現在1時間
 (電力)

 <1時間電流格納                   >

DMOV ZR316
総合電流

ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

 <1時間生産数格納                 >

DMOV ZR88
計算用

ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)
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 * 30秒毎の電流計算格納

 6142 <> ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

MOV K0 Z0

MOV ZR54
時計現在
 値(分)

Z0

<= K30 ZR54
時計現在
 値(分)

- Z0 K30 Z0

* Z0 K4 Z0

- Z0 K2 Z0

<= K30 ZR55
時計現在
 値(秒)

+ Z0 K2 Z0

< Z0 K0 MOV K0 Z0

= K30 ZR54
時計現在
 値(分)

= K0 ZR55
時計現在
 値(秒)

MOV K118 Z0

= K0 ZR54
時計現在
 値(分)

* Z0 K1 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 <30秒毎電流格納                  >

DMOV ZR316
総合電流

ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)
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MOV ZR55
時計現在
 値(秒)

ZR65
時計前回
 値(秒)

 6220
 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 6228 NOPLF
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 6229
 SM400

 常時 ON
MOV ZR55

時計現在
 値(秒)

Z0

* Z0 K2 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 <1秒毎電流格納                   >

DMOV ZR316
総合電流

ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

 6252 NOPLF
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 6253
 SM400

 常時 ON
/ ZR54

時計現在
 値(分)

K10 ZR80
計算用

MOV K0 ZR80
計算用

/ ZR55
時計現在
 値(秒)

K10 ZR82
計算用

* ZR82
計算用

K10 ZR82
計算用

SECOND ZR80
計算用

ZR90
計算用

/ ZR90
計算用

K10 ZR92
計算用

* ZR92
計算用

K2 ZR94
計算用

MOV ZR94
計算用

Z0

* Z0 K1 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 <10秒毎電流格納                  >

DMOV ZR316
総合電流

ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)
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 6314 NOPLF
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 * 24時間　電力,電流,生産数合計値計算

 6315
 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

FMOV K0 ZR90
計算用

K10

 <24時間電力量計算                >

 6329
 SM400

 常時 ON
DWSUM ZR1800Z10

 現在1時間
 (電力)

ZR90
計算用

K24

 <24時間電流計算                  >

DWSUM ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

ZR92
計算用

K24

 <24時間生産数計算                >

DWSUM ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

ZR86
計算用

K24

 <24時間平均電流計算              >

 6377
 SM400

 常時 ON
D/ ZR92

計算用
K24 ZR94

計算用
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 6396
 SM400

 常時 ON
- ZR52

時計現在
 値(日)

K1 Z0

* Z0 K2 Z10

D+ Z10 ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

 <24時間合計電力量格納            >

DMOV ZR90
計算用

ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

 <24時間平均電流格納              >

DMOV ZR94
計算用

ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

 <24時間合計生産数格納            >

DMOV ZR86
計算用

ZR4400Z10
 生産数1日
今月

 6454 NOPLF
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 * 時間毎処理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾙ

 6455
 B1

 時計ﾃﾞｰﾀ
初期化

BMOVP ZR50
時計現在
 値(年)

ZR60
時計前回
 値(年)

K10
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 6463
 SM403

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 FF(ｽｷｬﾝP
 のみ可)

= ZR54
時計現在
 値(分)

K0 = ZR55
時計現在
 値(秒)

K0 CALLP P108
 30分毎　
処理

= ZR54
時計現在
 値(分)

K30

= ZR54
時計現在
 値(分)

K0 = ZR55
時計現在
 値(秒)

K0 CALLP P107
 10分毎　
処理

= ZR54
時計現在
 値(分)

K10

= ZR54
時計現在
 値(分)

K20

= ZR54
時計現在
 値(分)

K30

= ZR54
時計現在
 値(分)

K40

= ZR54
時計現在
 値(分)

K50

<> ZR54
時計現在
 値(分)

ZR64
時計前回
 値(分)

CALLP P100
 1分毎処理

<> ZR53
時計現在
 値(時)

ZR63
時計前回
 値(時)

CALLP P101
時間毎処
理
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<> ZR52
時計現在
 値(日)

ZR62
時計前回
 値(日)

CALLP P106
 日付毎　
処理

<> ZR51
時計現在
 値(月)

ZR61
時計前回
 値(月)

CALLP P102
月毎処理

 6544 FEND

 * 1分毎処理実行

 6545
 P100

 1分毎処理

 SM400

 常時 ON
MOV ZR54

時計現在
 値(分)

ZR64
時計前回
 値(分)

MOV ZR54
時計現在
 値(分)

ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

- ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

K1 ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

= ZR54
時計現在
 値(分)

K0 MOV K59 ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

* ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

K2 ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

D+ ZR36
 1分毎ｵﾌｾ
 ｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ

ZR10
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ値
L

Z10

DMOV ZR316
総合電流

ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

DMOV ZR72
 生産ｶｳﾝﾄ
L

ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)
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 6591
 SM402

 RUN後 1ｽ
 ｷｬﾝのみO
 N (ｽｷｬﾝP
 のみ可)

MOV K0 ZR312
 電力量(消
 費)

 6595
 SM400

 常時 ON
D- ZR312

 電力量(消
 費)

ZR70
 電力量　
 前回値　
 (消費)

ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

D> ZR70
 電力量　
 前回値　
 (消費)

ZR312
 電力量(消
 費)

D- K1000000000 ZR70
 電力量　
 前回値　
 (消費)

ZR90
計算用

D+ ZR90
計算用

ZR312
 電力量(消
 費)

ZR92
計算用

DMOV ZR92
計算用

ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

DMOV ZR312
 電力量(消
 費)

ZR70
 電力量　
 前回値　
 (消費)

 6632
 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

 6636 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 6639
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR2500Z10

 現在　1秒
 (電流)

ZR2620Z10
 過去　1秒
 (電流)

K120

FMOV K-1 ZR2500Z10
 現在　1秒
 (電流)

K120

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 6654 NEXT

 6655
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR640

デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

ZR650
デマンド
 電流(1分
 )(年)次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR640
デマンド
 電流(1分
 )(年)前項

 6674 RET

 * 時間毎処理実行

 6675
 P101

時間毎処
理

 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

MOV ZR53
時計現在
 値(時)

ZR63
時計前回
 値(時)

 6685 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 6688
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR1000Z10

 現在1分(
 電力)

ZR1120Z10
 過去1分(
 電力)

K120

BMOV ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

ZR1360Z10
 過去1分(
 電流)

K120

BMOV ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

ZR4120Z10
 過去1分(
 生産数)

K120

FMOV K0 ZR1000Z10
 現在1分(
 電力)

K120

FMOV K-1 ZR1240Z10
 現在1分(
 電流)

K120

FMOV K0 ZR4000Z10
 現在1分(
 生産数)

K120

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 6725 NEXT
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 6726
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR540

単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

ZR550
単位時間
 電力(1時
 間)(年)次
項

K10

BMOV ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

ZR590
デマンド
 電流(1時
 間)(年)次
項

K10

BMOV ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

ZR710
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)次
項

K10

BMOV ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

ZR770
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR540
単位時間
 電力(1時
 間)(年)前
項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR580
デマンド
 電流(1時
 間)(年)前
項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR700
 原単位(電
 力量)(1時
 間)(年)前
項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR760
 原単位(電
 気料金)(
 1時間)(年
 )前項

 6799 RET

 * 1日毎処理実行

 6800
 P106

 日付毎　
処理

 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

-87-



SDM-0020-A

 6806 FOR ZR12
機種上限
 値L

 <時間毎電力量を前日へ格納        >

 6809
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR1800Z10

 現在1時間
 (電力)

ZR1848Z10
 過去1時間
 (電力)

K48

 <時間毎電流を前日へ格納          >

BMOV ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

ZR1948Z10
 過去1時間
 (電流)

K48

 <時間毎生産数を前日へ格納        >

BMOV ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

ZR4348Z10
 過去1時間
 (生産数)

K48

 <時間毎電力量を1日分ﾘｾｯﾄ         >

 6869
 SM400

 常時 ON
FMOV K0 ZR1800Z10

 現在1時間
 (電力)

K48

 <時間毎電流を1日分ﾘｾｯﾄ           >

FMOV K-1 ZR1900Z10
 現在1時間
 (電流)

K48

 <時間毎生産数を1日分ﾘｾｯﾄ         >

FMOV K0 ZR4300Z10
 現在1時間
 (生産数)

K48

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

MOV ZR52
時計現在
 値(日)

ZR62
時計前回
 値(日)

 6933 NEXT
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 <単位時間電力(日次)(年)前項を次項>

 6934
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR520

単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

ZR530
単位時間
 電力(日次
 )(年)次項

K10

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(日次)(年)前項を次項  >

BMOV ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

ZR570
デマンド
 電流(日次
 )(年)次項

K10

 <原単位(電力)(日次)(年)前項を次項>

BMOV ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

ZR690
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)次
項

K10

 <単位(電気料)(日次)(年)前項を次項>

BMOV ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

ZR750
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR520
単位時間
 電力(日次
 )(年)前項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR560
デマンド
 電流(日次
 )(年)前項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR680
 原単位(電
 力量)(日
 次)(年)前
項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR740
 原単位(電
 気料金)(
 日次)(年
 )前項

 7078 RET
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 * 月毎処理実行

 7079
 P102

月毎処理

 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

 7085 FOR ZR12
機種上限
 値L

 7088
 SM400

 常時 ON
MOV ZR51

時計現在
 値(月)

ZR61
時計前回
 値(月)

 <1日電力量を1ｹ月分先月ﾍ          >

BMOV ZR2100Z10
 1月1日(電
 力)

ZR2162Z10
 2月1日(電
 力)

K62

 <1日電流を1ｹ月分先月ﾍ            >

BMOV ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

ZR2362Z10
 2月1日(電
 流)

K62

 <1日生産数を1ｹ月分先月ﾍ          >

BMOV ZR4400Z10
 生産数1日
今月

ZR4462Z10
 生産数1日
先月

K62
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 <1日電力量を1ｹ月分ﾘｾｯﾄ           >

 7149
 SM400

 常時 ON
FMOV K0 ZR2100Z10

 1月1日(電
 力)

K62

 <1日電流を1ｹ月分ﾘｾｯﾄ             >

FMOV K-1 ZR2300Z10
 1月1日(電
 流)

K62

 <1日生産数を1ｹ月分ﾘｾｯﾄ           >

FMOV K0 ZR4400Z10
 生産数1日
今月

K62

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 7206 NEXT
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 <単位時間電力(月次)(年)日付を次項>

 7207
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR500

単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

ZR510
単位時間
 電力(月次
 )(年)次項

K10

 <単位(電力量)(月次)(年)日付を次項>

BMOV ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

ZR670
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)次
項

K10

 <単位(電気料)(月次)(年)日付を次項>

BMOV ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

ZR730
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR500
単位時間
 電力(月次
 )(年)前項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR660
 原単位(電
 力量)(月
 次)(年)前
項

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR720
 原単位(電
 気料金)(
 月次)(年
 )前項

 7316 RET

 * 10分毎処理実行

 7317
 P107

 10分毎　
処理

 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

 7323 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 <10分毎現在電流を過去へ          >

 7326
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR2800Z10

 現在　10
 秒(電流)

ZR2920Z10
 過去　10
 秒(電流)

K120

 <現在電流をﾘｾｯﾄ                  >

FMOV K-1 ZR2800Z10
 現在　10
 秒(電流)

K120

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 7363 NEXT

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(10分)(年)日付を次項  >

 7364
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR620

デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

ZR630
デマンド
 電流(10分
 )(年)次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR620
デマンド
 電流(10分
 )(年)前項

MOV K0 ZR32
 10秒毎ｶｳ
ﾝﾀｰ

 7403 RET

 * 30分毎処理実行

 7404
 P108

 30分毎　
処理

 SM400

 常時 ON
DMOV K0 Z10

 7410 FOR ZR12
機種上限
 値L
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 7413
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR3100Z10

 現在　30
 秒(電流)

ZR3220Z10
 過去　30
 秒(電流)

K120

FMOV K-1 ZR3100Z10
 現在　30
 秒(電流)

K120

D+ ZR8
 機種ｵﾌｾｯ
 ﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ　
計算

Z10

 7428 NEXT

 <ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流(30分)(年)日付を次項  >

 7429
 SM400

 常時 ON
BMOV ZR600

デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

ZR610
デマンド
 電流(30分
 )(年)次項

K10

 <現在時刻を格納                  >

DATERD ZR600
デマンド
 電流(30分
 )(年)前項

MOV K0 ZR34
 30秒毎ｶｳ
ﾝﾀｰ

 7468 RET

 7469 END
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