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  機 種  屋内用高圧ヒューズホルダ

 

ヒューズ動作表示用マイクロスイッチ付屋内用高圧ヒューズホルダ 

梱包出荷形態変更のお知らせ 
 

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

ご愛顧いただいておりますヒューズ動作表示用マイクロスイッチ付屋内用高圧ヒューズホルダの梱包出荷 

形態を変更させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

1．対象機種（ヒューズホルダ形名） ※ともにヒューズ動作表示用マイクロスイッチ付 

・CL-V75、CL-V100、CL-H200、CL-H400、CLS-R、PL-J 

 

2．変更理由 

ヒューズホルダ用ヒューズ動作表示伝達装置の取付板の梱包時の位置が取付要領書(P-77608)記載内容と相違

があるため、統一化を図る目的として、取付要領書にあわせ、取付板をヒューズ動作表示伝達装置側に組み込む

ようにいたします。なお、製品性能には影響がなく、使用に支障を与えるものではありません。 

 

3．変更内容 

取付要領書では、ヒューズ動作表示伝達装置側に「取付板」を取り付けた状態とする指示となっていたが、 

ヒューズホルダ本体側に取り付けた状態であった(図 1)。今回の対応に伴い、ヒューズ動作表示伝達装置に 

取付板を取り付けた梱包出荷形態へ変更させていただきます(図 4)。 
図 1：変更前 図 3：変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：変更前 図 4：変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取付板なし 

(取付板は、ヒューズホルダ本体側に付属) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取付板あり 

(取付板は、ヒューズ動作表示伝達装置側に付属) 

 

4．変更時期 

２０２１年７月出荷分より 

以上 

 

部品名称：取付板 
拡大図：取付板 


